
2.4. INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

2.4.1. SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN 

Para el suministro de energía eléctrica al Sondeo de Fuente Álamo se dispone 

de un transformador tipo intemperie de 25 kVA, con una línea de AT 15 kV compuesta 

únicamente por el apoyo que soporta al transformador. 

Desde el transformador, propiedad del Ayuntamiento, parte la acometida en 

BT hasta el cuadro de maniobra y protección de la bomba instalada en el sondeo. 

La acometida es subterránea y tiene una longitud aproximada de 600 m. 

Las características del suministro contratado son: 

 

CUPS: ES0022000007562329LP1P Comercializadora: UFC
Potencia contratada: 16,5 kW Tarifa: 3.1A
Direccion PRJE TURRUCHEL 0001, BOMBEO-13440 ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

(CIUDAD REAL)

CAPTACIÓN: FUENTE ÁLAMO

 
 

 
 
 

 


